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ПРЕИМУЩЕСТВА СИНХРОВЕКТОРОВ (СИНХРОФАЗОРОВ)
Синхровектор напряжения и мгновенная частота
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▪ точная оценка синхровекторов тока и напряжения при электромеханических 
переходных процессах в энергосистеме;

▪ высокая точность синхронизации времени (1 мкс);

▪ высокий темп передачи данных (≥50 раз/сек); 

▪ расчет около 100 параметров режима энергосистемы на любом уровне 
управления;

▪ расчет параметров режима с учетом высших гармоник при использовании 
эквивалентных синхровекторов;

▪ оценка параметров схемы замещения энергосистемы.

Исследование синхровекторов электромеханических и
электромагнитных переходных процессов позволяет
разработать новые алгоритмы релейной защиты,
автоматики, мониторинга и управления.

Требования к устройствам РЗА с поддержкой СВИ:

• повышения быстродействия и снижение требований по
точности обработки сигналов;

• расширение диапазона измерений синхровекторов;

• обеспечение правильной работы РЗА в условиях
электромагнитных переходных процессов;

• повышение темпа передачи синхровекторов;

• внесение изменений в протокол передачи данных СВИ;

• обеспечение надежной синхронизации устройств РЗА;

• разработка новых тестов для испытаний устройств РЗА.
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WAMPACS 
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режима с учетом 
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расчет около 

100 параметров режима 

энергосистемы 

на любом уровне 

управления

УСВИ (PMU)
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СИНХРОВЕКТОРЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Определения синхровекторов тока ሶ𝐼1(𝑡)
и напряжения ሶ𝑈1(𝑡) при трехфазном
металлическом КЗ при заданном
синхровекторе ЭДС ሶ𝐸1(𝑡).

Мокеев А.В. Анализ синхровекторов переходных процессов в 
энергосистеме // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 
2022, №1, С.62-70.
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СИНХРОВЕКТОРЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ УСВИ

Mode shape estimation (MSE)

Поиск источника НЧК

The Dissipating Energy Flow (DEF) method 

Popov I.A., Butin K.P., Dubinin D.M., Rodionov A.V., Mokeev A.V., Piskunov S.A. Examples of processing low-

frequency oscillations in Russia and ways to improve the analysis // The 2022 International Conference on Smart 

Grid Synchronized Measurements and Analytics – SGSMA, Split, Croatia, May 24h-26th 2022.
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МОНИТОРИНГ НЧК: ПО ES PHASOR

результат вычислений –
в виде карты контролируемых объектов

MSE по частоте из U
MSE по частоте из I
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА
СМСТ на базе СВИ

моделирование промышленная эксплуатация

физическое

на лабораторном стенде 

математическое

в среде MATLAB/Simulink

СМСТ на базе СВИ установлена на двух 

подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада»

Контроль состояния РПН 
Для двухобмоточного трансформатора

Для трехобмоточного трансформатора:

Функции СМСТ на базе СВИ

оценка параметров схемы замещения

контроль перегрузочной способности

контроль сквозных токов КЗ, БТН

оценка степени износа витковой изоляции

контроль работы РПН, системы охлаждения

контроль параметров окружающей среды

энергомониторинг (учет электроэнергии)

измерение и контроль ПКЭ

телеизмерение, телесигнализация

ГЗ – газовая защита; РПН – контроль положения РПН; СО – контроль работы системы охлаждения;

P/I, H/I, t/I – датчик давления, влажности и температуры окружающей среды; УСД – устройство сбора

данных; БКВ – блок коррекции времени; КМТ – контроллер мониторинга состояния трансформатора;

УСВИ – устройство синхронизированных векторных измерений; РЗА Т – микропроцессорное

устройство РЗА трансформатора; РЗА Вв – микропроцессорное устройство РЗА ввода СН

УСВИ с КВД, МИП ТМ

УСВИ, МИП ТМ, 

счетчик, прибор ПКЭ

УСД,

БКВ

РПН,охлаждение,

окр.среда
КМТ



Функции СМСТ на базе СВИ

оценка параметров схемы замещения

контроль перегрузочной способности

контроль сквозных токов КЗ, БТН

оценка степени износа витковой изоляции

контроль работы РПН, системы охлаждения

контроль параметров окружающей среды

энергомониторинг (учет электроэнергии)

измерение и контроль ПКЭ

телеизмерение, телесигнализация

ГЗ – газовая защита; РПН – контроль положения РПН; СО – контроль работы системы охлаждения;

P/I, H/I, t/I – датчик давления, влажности и температуры окружающей среды; УСД – устройство сбора

данных; БКВ – блок коррекции времени; КМТ – контроллер мониторинга состояния трансформатора;

УСВИ – устройство синхронизированных векторных измерений; РЗА Т – микропроцессорное

устройство РЗА трансформатора; РЗА Вв – микропроцессорное устройство РЗА ввода СН

УСВИ с КВД, МИП ТМ

УСВИ, МИП ТМ, 

счетчик, прибор ПКЭ

УСД,

БКВ

РПН,охлаждение,

окр.среда
КМТ
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Защита силового трансформатора Дистанционная защита линии
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА
( )U t

( )I t

,  R X

( )E t

dR,c cR X

,ct

( )e t
( )E t

3

( )Im z

2

1

4

( )Re z

5

8 мс

21 мс

12 мс

5
3

2

4

1 характеристика срабатывания 

2 истинное сопротивление процесса

3 годограф сопротивления процесса ሶ𝑈(𝑡)/ ሶ𝐼(𝑡)
4 оценка сопротивления ሶ𝑈(𝑡)/ ሶ𝐼(𝑡) на основе 

алгоритма Фурье

5 оценка сопротивления по предлагаемому 

алгоритму (АФ) 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА

15

Оценка сопротивления петли КЗ

со стороны 1-й энергосистемы
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РАБОТА ДЗ В АСИНХРОННОМ РЕЖИМЕ

Традиционный алгоритм ДЗ
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СЕТИ СН

Особенности УСВИ для распределительных 

сетей (ЭНЛЗ):

1. подключение  к 2 кабельным линиям;

2. низкая стоимость;

3. параметры:
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Синхровекторы напряжения НП на секциях РП/ПС 

Алгоритм локализации

Расчет фазового сдвига между синхровекторами токов НП 

в начале и конце участков: 

Определение максимального модуля синхровектора тока НП 

по участкам сети: = max{ , }

Расчет угловой характеристики участков сети:

Определение поврежденного участка по максимальному 

значению угловой характеристики 

Новый алгоритм направленной защиты от ОЗЗ, основанный на  использовании 
эквивалентных синхровекторов напряжения и тока нулевой последовательности 
высших гармоник
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Оценка емкости в сети с компенсацией:
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0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-422 ТП-583

ТП-580

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-69

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-71

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-58

ТП-40

ТП-12 ТП-8А

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-573

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

РП-7

ТП-424

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-142

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-154

ТП-177

ТП-238 ТП-155

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

24

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

ТП-243

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

0.10.2

50 100

+j

+1

0 0 ),( ()e eIU tt &&

24

50 100

+j

+1
24

50 100

+j

+1
0.10.2

50 100

РП-7 РП-8

0 0 ),( ()e eIU tt &&
0 0 ),( ()e eIU tt &&

0 ( )eU t&

0 ( )eI t&

ДТНП

ОЗЗ

ЭСВГ НП

Cинхровекторы тока НП на участках сети

Синхровекторы напряжения НП на секциях РП/ПС 

Алгоритм локализации

Расчет фазового сдвига между синхровекторами токов НП 

в начале и конце участков: 

Определение максимального модуля синхровектора тока НП 

по участкам сети: = max{ , }

Расчет угловой характеристики участков сети:

Определение поврежденного участка по максимальному 

значению угловой характеристики 

Новый алгоритм направленной защиты от ОЗЗ, основанный на  использовании 
эквивалентных синхровекторов напряжения и тока нулевой последовательности 
высших гармоник

Оценка емкости в сети с 

изолированной нейтралью:
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВИ И ЦПС

ИЭУРЗА

СОВМЕЩЕННАЯ ШИНА ПРОЦЕССА И ШИНА ПОДСТАНЦИИ

ЦУРЗА

ПАС ПДС

ИТТ DI DO

ИЭУРЗА

ПАС

ИТТ DI DODI

ИВК АИИС КУЭ АСУ ТП СППИ

ИЭУРЗА

ПАС ПДС

ИТТ DI DODI

ИЭУРЗА

ПАС

ИТН DI

SP (synchrophasors)

IEEE C37.118.2, IEC 61850-90-5

GOOSE  IEC 61850-8-1

SV  IEC 61850-9-2

MMS  IEC 61850-8-1

 

ENMU ENMU
с 2019 
года 

NEW

Совмещенная шина процесса и 
шина подстанции
2 х SFP, 1G/100Mb, PRP/HSR, PTP
2 х 100 Mb

ПАС

УСВИ КСВД

РАС МИП

ПДС
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВИ И ЦПС

цифровая ячейка (ввод)

ЦКТН

низкоуровневая шина процесса

ШИНА ПОДСТАНЦИИ

ЦДТ ЦОД ЦДП

низкоуровневая шина процесса

цифровая ячейка (присоединение)
SV

Synchrophasor

GOOSE

MMS

ЦКТН ЦКТН ЦДТ ЦОД ЦДП

ИЭУ

цифровая ячейка (присоединение)

ИЭУ

ЦДТ ЦОД ЦДПЦКТН ЦКТН ЦКТН

низкоуровневая шина процесса

АСУ ТП



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

0-4200 А

0-40 кВ

Резистивный делитель напряжения
UniGear Digital
Statistical energy multimeter
Manufacturer: EnergoService, R U, https://enip2.ru/en/

катушка Роговского

Цифровой 

комбинированный 

трансформатор тока и 

напряжения
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ЦИФРОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИТТН ECIT
Отличительная особенность первичных измерительных преобразователей тока на основе катушки Роговского связана с 
пропорциональностью выходного сигнала производной первичного тока. 
В ECIT производиться дополнительная цифровая обработка сигналов для восстановления первичного тока с последующим 

формированием SV-потоков и обработка сигналов для формирования синхровекторов тока.
Разработан метод синтеза цифровых фильтров для формирования синхровекторов с учетом особенностей катушки 
Роговского. При этом вместо усредняющего КИХ-фильтра, необходимо использовать КИХ-фильтр с комплексной 
импульсной функцией.

, cnT

( )2Re ng

1ng ( )2Im− ngng

, cnT

( )2Re ng
1ng

( )2Im− ngng

Отличительная особенность первичных измерительных преобразователей тока на основе
катушки Роговского связана с пропорциональностью выходного сигнала производной
первичного тока. Поэтому в ECIT производиться дополнительная цифровая обработка сигналов
для восстановления первичного тока с последующим формированием SV-потоков и обработка
сигналов для формирования синхровекторов тока.

Analog
Front
End

Anti-
aliasing

Filter
ADC

Synchronized
Sampling Clock

0j nT
e
− 

Absolute time

Average 
FIR-Filter

2

ˆ
nI

Rogowski Coil 

2ng

( )i t

Analog
Front
End

Anti-
aliasing

Filter
ADC

Synchronized
Sampling Clock

0j nT
e
− 

Absolute time

Average 
FIR-Filter

1

ˆ
nI

идеальный
трансформатор 

тока

1ng

( )i t

, cnT

21 ,
ˆ ˆ

n nII

, cnT

( )i t

, cnT

( ) ( )1 2,
ˆ

a
ˆ

arg rg nn II
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Развитие теории СВИ позволит повысить техническое совершенство систем релейной защиты,
автоматики, мониторинга и управления и позволит приступить к реализации распределенных
систем WAMPACS.

2. На основе методов анализа исходных синхровекторов напряжения и тока переходных процессов,
предложены способы совершенствования устройств релейной защиты, идентификации
параметров линий электропередачи, реализация виртуальных УСВИ, систем мониторинга
состояния трансформаторов, улучшения динамической оценки состояния энергосистемы.

3. Разработаны алгоритмы быстродействующей дистанционной защиты на основе СВИ. При
реализации двухсторонних измерений синхровекторов дистанционная защита будет будет
эффективно отстроена от влияния нелинейного переходного сопротивления дуги, от
электромеханических и электромагнитных переходных процессов.

4. Разработан алгоритм направленной защиты от замыканий на землю для распределительных сетей
среднего напряжения, основанной на применении эквивалентных синхровекторов тока и
напряжения нулевой последовательности высших гармоник. Указанная защита может
применяться как локальная, так и в составе распределенных систем защиты от замыканий на
землю.
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